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Abstract
This	paper	presents	multiple	alternatives	for	multivariable	control	in	two	
industrial	 processes:	 Distillation	 Column	 and	 Evaporator.	 The	 design	 of	
four	 control	 strategies	 is	 presented,	 that	 includes	 a	 multiloop	 control,	
a	 decoupling	 multivariable	 control,	 both	 with	 Proportional	 Integral	








En	 este	 trabajo	 se	 presentan	 múltiples	 alternativas	 para	 el	 control	
multivariable	 de	 dos	 procesos	 industriales:	 Columna	 de	 Destilación	
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I. introducción
Un	 sistema	 de	 control	 multivariable	 (MIMO)	
permite	 alcanzar	 el	 objetivo	 de	 mantener	 un	
conjunto	de	variables	en	un	valor	deseado,	a	di-
ferencia del control de sistemas de una entrada 
y	una	salida	(SISO),	que	sólo	permite	controlar	
una	variable	al	tiempo.
En la mayoría de las industrias los sistemas de 
control	se	diseñan	para	procesos	multivariables,	
en	los	cuales	una	señal	de	entrada	no	sólo	afecta	
su	 propia	 señal	 de	 salida,	 sino	 además,	 una	 o	
más de las otras salidas del sistema. Esta ca-
racterística	se	 le	conoce	como	interacción.	Los	
procesos	multivariables	son	dif íciles	de	contro-




Dada	 la	 diversidad	 de	 estos	 problemas,	 y	 su	
presencia	 recurrente	 en	 la	 industria	 de	 proce-
sos,	 se	 llevan	a	cabo	 investigaciones	en	cuanto	
al	diseño	y	modificación	de	nuevas	alternativas	
de control en aras de lograr soluciones cada vez 
más eficientes.
La	 aproximación	 más	 natural	 al	 problema	 de	
control	multivariable	ha	sido	la	de	tratar	de	des-
agregar	el	sistema	en	múltiples	lazos	sencillos	de	




que minimizan las interacciones entre los lazos 
sencillos y el resto del sistema. Esto se denomina 
problema	de	acoplamiento.
En caso de que las interacciones sean significa-
tivas,	el	sistema	puede	hacerse	inestable,	lo	cual	
exige	 la	 necesidad	 del	 desacoplamiento	 entre	
los	lazos	de	control,	mediante	la	incorporación	




Actualmente los sistemas de control en la in-
dustria	 de	 procesos	 deben	 satisfacer	 criterios	
económicos,	 asociados	 con	 el	 mantenimiento	




de las tecnologías consideradas avanzadas, el 
Control	por	Modelo	Interno	(IMC)	y	el	Control	
Predictivo	Basado	en	Modelo	 (MPC)	son	algu-
nas de las más utilizadas en la industria, y con 
muchas	expectativas	de	desarrollo	[7]-[9].
El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	mostrar	
diferentes	 alternativas	 para	 el	 control	multiva-
riable	 en	 los	 procesos	 industriales:	 Torre	 de	
Destilación	 y	 Evaporador.	Se	 realiza	 el	 diseño	
de diferentes estrategias de control, que inclu-
yen	 el	 control	 multilazo,	 control	 multivariable	
con	desacopladores,	ambas	con	estructura	PI,	un	
control	 con	desacoplamiento	 a	 partir	 del	 INA,	
un	IMC	y	un	MPC	multivariable.	Finalmente	se	




A. Descripción de los procesos
Torre de Destilación – Está	 formada	 por	 un	
cuerpo	cilíndrico	vertical,	dentro	del	cual	están	
dispuestos	bandejas	o	platos	horizontales	sepa-
rados a intervalos determinados, o rellena de un 
material	sólido	de	forma	regular,	con	el	objetivo	
de	 facilitar	 el	 contacto	 entre	 la	 fase	vapor	 que	
asciende y la fase líquida que desciende. En 
ellas	 se	efectúa	 la	 destilación	 fraccionada	 y	 se	
le	acoplan	diferentes	equipos	auxiliares,	como	el	
condensador, acumulador y rehervidor. Existen 
dos	tipos	de	torres	de	destilación:
-	 Torres	 rellenas:	 son	 aquellas	 dentro	 de	 las	
cuales se colocan en forma desordenada ma-
terial	sólido	de	gran	superficie	por	unidad	de	
volumen,	 que	 proveen	 gran	 área	 superficial	
en la cual el contacto entre las fases ocurre.
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La	columna	que	se	estudia	es	una	torre	de	platos	
donde se	 regula	 la	 composición	destilado	 (XD)	
y	 la	 composición	del	producto	de	 fondo	 (XP),	
usando	el	flujo	de	reflujo	(R)	y	flujo	de	vapor	(V)	








Fig. 1: Torre de Destilación. 
 
La columna q e se studia es una torre de platos donde 
se regula la composición destilado (XD) y la composición 
del producto de fondo (XP),  usando el flujo de reflujo (R) y 
flujo de vapor (V) como variables manipuladas. Como 
principal variable de perturbación se considera el flujo de 
alimentación (F). El modelo matemático que se utiliza es el 
siguiente [10]:  
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Evaporador – Su principal objetivo es el aumento de la 
concentración del sólido disuelto en la solución alimentada, 
aunque se utilizan con objetivos colaterales como en la 
producción de vapor. El incremento de la concentración de 
las sustancias sólidas en la solución alimentada al 
evaporador, se obtiene mediante la eliminación parcial del 
disolvente (generalmente agua) en todo el volumen de la 
solución, a su temperatura de ebullición. El calor requerido 
para la evaporación del disolvente, se puede suministrar, 
empleando cualquier agente de calefacción (vapor de 
agua), al que se designa como vapor primario.  
El proceso de evaporación puede transcurrir en un solo 
vaso (evaporación de simple efecto) o en varios vasos 
(evaporador de múltiples efectos). En la Fig. 2 se muestra 
el esquema de un evaporador de simple efecto. 
 
 
Fig. 2: Evaporador de simple efecto. 
 
En esta investigación se analiza un Evaporador de 
simple efecto, en el cual las variables controladas son: el 
flujo de alimentación (Fa) y la concentración del producto 
(Xp). Las variables que se manipulan son: el  flujo del vapor 
primario (Fv) y el flujo de salida de la solución producto (Fp) 
y la variable perturbadora es la concentración del flujo del 
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III.    ESTRATEGIAS DE CONTROL EN PROCESOS 
MULTIVARIBALES 
A. Diseño de las estrategias de control en la Torre 
de Destilación 
Uno de los métodos más importantes en el análisis de 
sistemas MIMO; en la selección de pares de variables 
manipuladas - variables controladas y con ello el análisis 
de la interacción es el de la Matriz de Ganancias Relativas 
(MGR), en el cual se obtiene una matriz (λ), que permite a 
partir del valor de sus elementos conocer la existencia y 
alcance de las interacciones entre variables manipuladas y 
controladas, y seleccionar así los pares de variables 
adecuados [5]. 
Cada elemento de la MGR se determina multiplicando 
cada elemento de la Matriz de las Ganancias a Estado 
Estacionario (K) por su correspondiente en la matriz [K-1]T.  
La matriz K se obtiene del modelo de la Torre de 
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Analizando el resultado de la MGR, se observa que λ12 < 
0 y λ21 < 0: por lo que la mejor pareja variable controlada - 
variable manipulada es: XD – R;  XP –V. 
Además, se observa que λ11 >1 y λ22 >1, por lo que  las 
interacciones son significativas. Con el fin de reducir las 
interacciones entre los lazos de control, se diseñan las 
estrategias: control multilazo, control multivariable con 
desacopladores, ambas con estructura PI  y el MPC. 
 
Control multilazo con estructura PI en la Torre de 
Destilación: 
Para la sintonización de los controladores PI, se utiliza el 
método de la Integral del Tiempo por el Error Absoluto 
(ITAE), debido a que este método presenta ventajas al 
estudiar procesos con grandes tiempos muertos [5]. Se 
determinan los parámetros Kc y Ti,  para cambios en el 
punto de control y se  obtienen para Gc1(s): Kc = 2.03926  y  
Ti = 6.0852 s y para Gc2(s): Kc = -2.9336  y Ti = 5.3293 s 
Los parámetros del controlador PI para cambios en la 
perturbación, igualmente se determinan según el método 
ITAE y resultan Gc1(s): Kc = 2.051, Ti = 4.9974 s, y Gc2(s): 
Kc = -4.5647, Ti = 3.8842 s. 
 
Control multivariable con desacopladores con estructura 
PI en la Torre de Destilación: 
La configuración de control usada es la 1-1/2-2. Esta 
estrategia difiere del control multilazo únicamente en la 
adición de los desacopladores D12(s) y D21(s) [5].  
El ajuste de los parámetros de los controladores PI, se 
realiza de forma idéntica que los realizados para la 




Evaporador – Su	 principal	 objetivo	 es	 el	 au-
mento	 de	 l 	 concentración	 del	 sólido	 disuelto	




al	evaporador,	 se	 obti ne	mediante	 la	 elimina-
ción	 parcial	 del	disolvente	(generalmente	agua)	
en	todo	el	volumen	de	la	solución,	 a	 su	 tempe-
ratura	 de	 ebu lición.	 El	 calor	 requerido	para	 l 	
evaporación	 del	 disolvente,	 se	 puede	 suminis-
trar,	empleando	cualquier	agente	de	calefacción	




















Fig. 1: Torre de Destilación. 
 
La columna que se estudia es una torre de platos donde 
se regula la composición destilado (XD) y la composición 
del producto de fondo (XP),  usa do el flujo de reflujo (R) y 
flujo de vapor (V) como variables manipuladas. Como 
principal variable de perturbación se considera el flujo de 
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Evaporador – Su principal objetivo es el aumento de la 
concentración del sólido disuelto en la solución alimentada, 
aunque se utilizan con objetivos colaterales como en la 
producción  vapor. El incremento de la concentración de 
las sustancias sólidas en la solución alimentada al 
evaporador, se obtiene mediante la eliminación parcial del 
disolvente (generalmente agua) en todo el volumen de la 
solución, a su temperatura de ebullición. El calor requerido 
para la evaporación del disolvente, se puede suministrar, 
empleando cualquier agente de calefacción (vapor de 
agua), al que se designa como vapor primario.  
El proceso de evaporación puede transcurrir en un solo 
vaso (evaporación de simple efecto) o en varios vasos 
(evaporador de múltiples efectos). En la Fig. 2 se muestra 
el esquema de un evaporador de simple efecto. 
 
 
Fig. 2: Evaporador de simple efecto. 
 
En esta investigación se analiza un Evaporador de 
simple efecto, en el cual las variables controladas son: el 
flujo de alimentación (F ) y la concentración del product  
(Xp). Las variables que se manipulan son: el  flujo del vapor 
primario (Fv) y el flujo de salida de la solución producto (Fp) 
y la variable perturbadora es la concentración del flujo del 
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La matriz K se obtiene del modelo de la Torre de 
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Analizando el resultado de la MGR, se observa que λ12 < 
0 y λ21 < 0: por lo que la mejor pareja variable controlada - 
variable manipulada es: XD – R;  XP –V. 
Además, se observa que λ11 >1 y λ22 >1, por lo que  las 
interacciones son significativas. Con el fin de reducir las 
interacciones entre los lazos de control, se diseñan las 
estrategias: control multilazo, control multivariable con 
desacopladores, ambas con estructura PI  y el MPC. 
 
Control multilazo con estructura PI en la Torre de 
Destilación: 
Para la sintonización de los controladores PI, se utiliza el 
método de la Integral del Tiempo por el Error Absoluto 
(ITAE), debido a que este método presenta ventajas al 
estudiar procesos con grandes tiempos muertos [5]. Se 
determinan los parámetros Kc y Ti,  para cambios en el 
punto de control y se  obtienen para Gc1(s): Kc = 2.03926  y  
Ti = 6.0852 s y para Gc2(s): Kc = -2.9336  y Ti = 5.3293 s 
Los parámetros del controlador PI para cambios en la 
perturbación, igualmente se determinan según el método 
ITAE y resultan Gc1(s): Kc = 2.051, Ti = 4.9974 s, y Gc2(s): 
Kc = -4.5647, Ti = 3.8842 s. 
 
Control multivariable con desacopladores con estructura 
PI en la Torre de Destilación: 
La configuración de control usada es la 1-1/2-2. Esta 
estrategia difiere del control multilazo únicamente en la 
adición de los desacopladores D12(s) y D21(s) [5].  
El ajuste de los parámetros de los controladores PI, se 
realiza de forma idéntica que los realizados para la 




iii. estrategias de control en 
procesos multivaribales
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Cada	 elemento	 de	 la	 MGR	 se	 determina	 mul-
tiplicando	 cada	 elemento	 de	 la	 Matriz	 de	 las	
Ganancias	a	Estado	Estacionario	(K)	por	su	co-
rrespondiente	en	la	matriz	[K ].






Fig. 1: Torre de Destilación. 
 
La columna que se estudia es una torre de platos donde 
se regula la composición destilado (XD) y la composición 
del producto de fondo (XP),  usando el flujo de reflujo (R) y 
flujo de vapor (V) como variables manipuladas. Como 
principal variable de perturbación se considera el flujo de 
alimentación (F). El modelo matemático que se utiliza es el 
siguiente [10]:  
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Evaporador – Su principal objetivo es el aumento de la 
concentración del sólido disuelto en la solución alimentada, 
aunque se utilizan con objetivos colaterales como en la 
producción de vapor. El incremento de la concentración de 
las sustancias sólidas en la solución alimentada al 
evaporador, se obtiene mediante la eliminación parcial del 
disolvente (generalmente agua) en todo el volumen de la 
solución, a su temperatura de ebullición. El calor requerido 
para la evaporación del disolvente, se puede suministrar, 
empleando cualquier agente de calefacción (vapor de 
agua), al que se designa como vapor primario.  
El proceso de evaporación puede transcurrir en un solo 
vaso (evaporación de simple efecto) o en varios vasos 
(evaporador de múltiples efectos). En la Fig. 2 se muestra 
el esquema de un evaporador de simple efecto. 
 
 
Fig. 2: Evaporador de simple efecto. 
 
En esta investigación se analiza un Evaporador de 
simple efecto, en el cual las variables controladas son: el 
flujo de alimentación (Fa) y la concentración del producto 
(Xp). Las variables que se manipulan son: el  flujo del vapor 
primario (Fv) y el flujo de salida de la solución producto (Fp) 
y la variable perturbadora es la concentración del flujo del 
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III.    ESTRATEGIAS DE CONTROL EN PROCESOS 
MULTIVARIBALES 
A. Diseño de las estrategias de control en la Torre 
de Destilación 
Uno de los métodos más importantes en el análisis de 
sistemas MIMO; en la selección de pares de variables 
manipuladas - variables controladas y con ello el análisis 
de la interacción es el de la Matriz de Ganancias Relativas 
(MGR), en el cual se obtiene una matriz (λ), que permite a 
partir el valor de sus elementos conocer la existencia y 
alcance de las interacciones entre variables manipuladas y 
controladas, y seleccionar así los pares de variables 
adecuados [5]. 
Cada elemento d  la MGR se determina multiplicando 
cada elemento de la Matriz de las Ganancias a Estado 
Estacionario (K) por su correspondiente en la matriz [K-1]T.  
La matriz K s  obtien  del modelo de la Torre de 
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Analizando el resultado de la MGR, se observa que λ12 < 
0 y λ21 < 0: por lo que la mejor pareja variable controlada - 
variable manipulada es: XD – R;  XP –V. 
Además, se observa que λ11 >1 y λ22 >1, por lo que  las 
interacciones son significativas. Con el fin de reducir las 
interacciones entre los lazos de control, se diseñan las 
estrategias: control multilazo, control multivariable con 
desacopladores, ambas con estructura PI  y el MPC. 
 
Control multilazo con estructura PI en la Torre de 
Destilación: 
Para la sintonización de los controladores PI, se utiliza el 
método de la Integral del Tiempo por el Error Absoluto 
(ITAE), debido a que este método presenta ventajas al 
estudiar procesos con grandes tiempos muertos [5]. Se 
determinan los parámetros Kc y Ti,  para cambios en el 
punto de control y se  obtienen para Gc1(s): Kc = 2.03926  y  
Ti = 6.0852 s y para Gc2(s): Kc = -2.9336  y Ti = 5.3293 s 
Los parámetros del controlador PI para cambios en la 
perturbación, igualmente se determinan según el método 
ITAE y resultan Gc1(s): Kc = 2.051, Ti = 4.9974 s, y Gc2(s): 
Kc = -4.5647, Ti = 3.8842 s. 
 
Control multivariable con desacopladores con estructura 
PI en la Torre de Destilación: 
La configuración de control usada es la 1-1/2-2. Esta 
estrategia difiere del control multilazo únicamente en la 
adición de los desacopladores D12(s) y D21(s) [5].  
El ajuste de los parámetros de los controladores PI, se 
realiza de forma idéntica que los realizados para la 





que λ12 < 0 y λ21 <	0:	por	lo	que	la	mejor	pare-
ja	variable	controlada	 -	variable	manipulada	es:	
XD – R; XP –V.
Además,	 se	observa	que	λ11 >1  λ22 >1,	por	
lo que las interacciones son significativas. Con 




Control multilazo con estructura PI en la 
Tor e de Destilación:
Para	 la	 si tonización	 de	 los	 controladores	 PI,	
se	 utiliza	 el	método	 de	 la	 Integral	 del	 Tiempo	
por	el	Error	Absoluto	(ITAE),	debido	a	que	este	
método	 pr senta	 ve tajas	 al	 estudiar	 procesos	
con	 grandes	 tiempos	muertos	 [5].	 Se	determi-
na 	 los	 parámetros	Kc y Ti, para	 cambios	 en	
el	 p nto	 de	 control	 y	 se	 obtienen	 para	Gc1(s):	 
Kc = 2.03926 y Ti = 6.0852 s y	 para	 Gc2(s):	 
Kc = -2.9336 y Ti = 5.3293 s Los	 parámetros	
del	controlador	PI	para	cambios	en	la	perturba-
ción,	igualmente	se	determinan	según	el	método	
ITAE	y	resultan	Gc1(s):	Kc = 2.051, Ti = 4.9974 
s,	y	Gc2(s):	Kc = -4.5647, Ti = 3.8842 s.
Control multivariable con desacopladores 
con estructura PI en la Torre de Destilación:
La	 configuración	 de	 control	usada	 es	 la	 1-1/2-
2.	 Esta	 estrategia	 difiere	 del	 control	 multilazo	
únicamente	en	la	adición	de	los	desacopladores	
D12(s) y D21(s) [5].
El	 ajuste	 de	 los	 parámetros	 de	 los	 controla-
dores	 PI,	 se	 realiza	 de	 forma	 idéntica	 que	 los	
realizados	para	la	configuración	multilazo.	Para	
el	 cálculo	 de	 los	 desacopladores	 se	 utilizan	 las	
siguientes	expresiones:
 3 
configuración multilazo. Para el cálculo de los 
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Control predictivo multivariable en la Torre de 
Destilación: 
 Generalmente se conoce como MPC a un conjunto de 
algoritmos computacionales que controlan la respuesta 
futura de un proceso mediante el uso explícito de un 
modelo del mismo.  Para llevar a cabo la estrategia del 
MPC, se utiliza una estructura como la mostrada en la Fig. 
3. 
 
Fig. 3: Estructura básica del MPC. 
 
El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
para el cual la acción de control será calculada recibe el 
nombre de horizonte de control M. En el instante k, y con 
este modelo actuando como predictor, se puede usar un 
esquema de optimización para calcular el conjunto de 
acciones de control, que aplicadas logran que la salida del 
modelo nominal siga una trayectoria deseada sobre el  
horizonte P y con la variable manipulada u cambiando en 
un horizonte de control M menor que P [11]. 
Se diseña el MPC apoyado en el Toolbox MPC del 
MATLAB. Se define el modelo con formato step, luego se 
establecen los parámetros del controlador predictivo ante 
cambios en la referencia: P =20, M =5, y los pesos Q y R 
son de [1  1] y [0.5  0.5], respectivamente. Los parámetros 
ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las estrategias de control en el 
Evaporador 
Para el análisis de la interacción se emplea el método de 
MGR, donde se determina la matriz K, la cual se obtiene 









A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
estrategias de control: el control multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporador: La 
configuración de control multilazo usada es la 1-1/2-2. De 
forma similar al caso de estudio anterior se utiliza el 
método ITAE para el ajuste de los parámetros de los 
controladores PI para cambios en el punto de control, 
obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
Control multivariable con desacoplamiento a partir de 
INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
en determinar la matriz de precompensación estacionaria. 
Dicha matriz se determina mediante transformaciones 
fundamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
proceso G(0) [6]. El poscompensador en este caso se tomó 
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A continuación, se grafican el diagrama de Nyquist para 
cada una de las funciones de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
correspondientes sin el precompensador incluido. Este 
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compensado). 
 
Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
Control por Modelo Interno en el Evaporador: El 
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F(s) es un filtro pasa bajo de primer o segundo orden con 
ganancia unitaria. 










Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 




Control predictivo multivariable en la To-
r e de Destil ión:
General ente	 se	 conoce	 como	MPC	a	un	 con-
junto	de	algoritmos	computacionales	que	contro-
lan	 la	 respuesta	 futura	de	un	proceso	mediante	
el	 uso	 explícito	 de	 un	modelo	 del	mismo.	 Para	
llevar	a	cabo	la	estrategia	del	MPC,	se	utiliza	una	
estructura como la mostrada en la Figura 3.
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establecen los parámetros del controlador predictivo ante 
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y R = [0.5  0.5]. 
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Evaporador 
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A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidam nte, se presenta el diseño   las 
estrategias de control: el control multilazo, control 
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MPC. 
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U a vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 





El	modelo	us 	la	información	 	 	entrada	y	la	
salida	actual	para	calcular	las	predicciones	de	la	
salida a lo largo de un determinado horizonte de 
predicción	P.	El	intervalo	para	el	cual	la	acción	
de	 control	 será	 calculada	 recibe	 el	 nombre	 de	




das logran que la salida del modelo nominal siga 
una	trayectoria	deseada	sobre	el	horizonte	P y 
con	la	variable	manipulada	u cambiando	en	un	
horizonte de control M menor qu  P [11].
Se	diseña	el	MPC	apoyado	en	el	Toolbox	MPC	
del	MATLAB.	Se	define	el	modelo	con	forma-
to step,	 luego	se	establecen	 los	parámetros	del	
controlad r	predictivo	a te	cambios	en	la	refe-
rencia:	P =20, M =5,	y	los	pesos	Q y R son de [1 
1] y [0.5 0.5], respectivamente.	Los	parámetros	
ante	cambios	en	la	perturbación:	P =20, M =5, 
Q = [0.2 0.2] y R = [0.5 0.5].
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futura de un proceso mediante el uso explícito de un 
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actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
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estrategias de control: el control multilazo, control 
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obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
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INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
en determinar la matriz de precompensación estacionaria. 
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fundamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
proceso G(0) [6]. El poscompensador en este caso se tomó 
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A continuación, se grafican el diagrama de Nyquist para 
cada una de las funciones de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
correspondientes sin el precompensador incluido. Este 
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Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
Control por Modelo Interno en el Evaporador: El 
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F(s) es un filtro pasa bajo de primer o segundo orden con 
ganancia unitaria. 










Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 




A	 rtir	de	λ,	 e	escogen	l 	p rejas:	Fa	c 	Fv	y	
Xp	con	Fp.	Seguidamente,	se	presenta	el	diseño	
de	las	estrategias	de	co trol:	el	control	multilazo,	
control	 multivariable	 con	 desacoplamiento	 a	
partir	INA,	el	IMC	y	el	MPC.












se determina mediante transformaciones fun-
damentales	 aplicadas	 a	 la	 matriz	 estacionaria	
del	proceso	G(0)	[6].	El	poscompensador	en	este	
caso	 se	 tomó	 igual	 a	 la	matriz	 identidad.	Apli-
cando	las	transformaciones	a	K	resulta:
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El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
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horizonte P y con la variable manipulada u cambiando en 
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Se diseña el MPC apoyado en el Toolbox MPC del 
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establecen los parámetros del controlador predictivo ante 
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obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
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cada una de las funciones de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
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trazado permite determinar que la función 
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Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 




A	 continuación,	 se	 grafic 	 el	 diagrama	 e	
Nyquist	para	cada	una	de	las	funciones	de	trans-
ferencia	 inversas	 de	 la	 matriz	 G(s),	 así	 como	
las	 bandas	 de	 Gershgoring	 correspondientes	
sin	 el	 precompensador	 incluido.	 Este	 trazado 
permite	 determinar	 que	 la	 función 
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El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
para el cual la acción de control será calculada recibe el 
nombre de horizonte de control M. En el instante k, y con 
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acciones de control, que aplicadas logran que la salida del 
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A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
estrategias de control: el control multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporador: La 
configuración de control multilazo usada es la 1-1/2-2. De 
forma similar al caso de estudio anterior se utiliza el 
método ITAE para el ajuste de los parámetros de los 
controladores PI para cambios en el punto de control, 
obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
Control multivariable con desacoplamiento a partir de 
INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
en determinar la matriz de precompensación estacionaria. 
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fundamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
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Fig. 4: Diagrama de Nyquist y bandas de Gershgoring (sistema 
compensado). 
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dominante  puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 
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El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
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nombre de horizonte de control M. En el instante k, y con 
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son de [1  1] y [0.5 0.5], respectiv m nte. Los parámetros 
ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las estrategias de control en el 
Evaporador 
Para el análisis de la interacción se emplea el método de 
MGR, donde se determina la matriz K, la cual se obtiene 









A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
estrategias de control: el control multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporador: La 
configuración de control multilazo usada es la 1-1/2-2. De 
forma similar al caso de estudio anterior se utiliza el 
método ITAE para el ajuste de los parámetros de los 
controladores PI para cambios en el punto de control, 
obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
Control multivariable con desacoplamiento a partir de 
INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
en determinar la matriz de precompensación estacionaria. 
Dicha matriz se determina mediante transformaciones 
fundamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
proceso G(0) [6]. El poscompensador en este caso se tomó 
igual a la matriz identidad. Aplicando las transformaciones 











A continuación, se grafican el diagram  d  Nyquist para 
cada una de las funciones de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
correspondientes sin el precompe sador incluido. Est  
trazado permite determinar que la función 
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diagonalment  dominante debido a que la banda 
correspondiente incluye al origen. El valor de la ganancia f  
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Una vez obteni  )(*)(*)()( 1111 ssss   LGKQ , donde    
G-1(s) es la inversa del modelo y la matriz inversa tiene que 
ser diagonalmente dominante. Entonces es posible trazar 
de n evo las band s de G rshgoring como se muestra en 
la Fig. 4. Se observa el carácter diagonalmente dominante 




Fig. 4: Diagra a de Nyquist y bandas de Gershgoring (sistema 
compensad ). 
 
Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
Control por Modelo Interno en el Evaporador: El 
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sG  contiene los términos estables del modelo y 
F(s) es un filtro pasa bajo de primer o segundo orden con 
ganancia unitaria. 










Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 
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do de G-1(s) es la inversa del modelo y la matriz 
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Control predictivo multivari ble en la Torre de 
Destilación: 
 Generalmente se conoce como MPC a un conjunto de 
algoritmos computacionales que controlan la respuesta 
futura de un proceso mediante el uso explícito de un 
modelo del mismo.  Para llevar a cabo la estrategia del 
MPC, se utiliza una estructura como la mostrada en la Fig. 
3. 
 
Fig. 3: Estructura básica del MPC. 
 
El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
para el cual la acción de control será calculada recibe el 
nombre de horizonte de control M. En el instante k, y con 
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modelo nominal siga una trayectoria deseada sobre el  
horizonte P y con la variable manipulada u cambiando en 
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S  diseña el MPC apoyad  en el Toolbox MPC del 
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ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las estrategias de control en el 
Ev porador 
Para el análisis de la interacción se emplea el método de 
MGR, donde se determina la matriz K, la cual se obtiene 









A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
strategia  de control: el control multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporador: La 
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Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
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INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
en determinar la matriz de precompensación estacionaria. 
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f ndamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
proceso G(0) [6]. El poscompensador en este caso se tomó 
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A continuación, se grafican el diagrama de Nyquist para 
cada una de las funciones de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
correspondientes sin el precompensador incluido. Este 
trazado permite determinar que la función 
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diagonalmente dominante debido a que la banda 
correspondiente incluye al origen. El valor de la ganancia f  
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-1(s) es la inversa del modelo y la matriz inversa tiene que 
ser diagonalmente dominante. Entonces es posible trazar 
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Fig. 4: Diagrama de Nyquist y bandas de Gershgoring (sistema 
compensado). 
 
Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
Control por Modelo Interno en el Evaporador: El 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 




Figura 4. Diagrama	de	Nyquist	y	bandas	 
de	Gershgoring	(sistema	compensado).
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 Generalmente se conoce como MPC a un conjunto de 
algoritmos computacionales que controlan la respuesta 
futura de un proceso mediante el uso explícito de un 
modelo del mismo.  Para llevar a cabo la estrategia del 
MPC, se utiliza una estructura como la mostrada en la Fig. 
3. 
 
Fig. 3: Estructura básica del MPC. 
 
El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
para el cual la acción de control será calculada recibe el 
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son de [1  1] y [0.5  0.5], respectivamente. Los parámetros 
ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las estrategias de control en el 
Evaporador 
Para el análisis de la interacción se emplea el método de 
MGR, donde se determina la matriz K, la cual se obtiene 
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obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
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Control multivariable con desacoplamiento a partir de 
INA en el Evaporador: El método basado en el INA se basa 
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G-1(s) es la inversa del modelo y la matriz inversa tiene que 
ser diagonalmente dominante. Entonces es posible trazar 
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Fig. 4: Diagrama de Nyquist y bandas de Gershgoring (sistema 
compensado). 
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dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, a más se añade la red de compensación, 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 
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Control predictivo multivariable en la Torre de 
Destilación: 
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model  del mis o.  Par  llevar a cab  la estrategia del 
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El modelo usa la infor ación de la entrad  y la alida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte d predicció  P. El in rvalo 
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acciones e control, que apli s l ran que la sa ida del 
modelo nominal siga una trayectoria deseada sobre el  
horizonte P y con la variable manipulada u cambiando en 
un horizonte de control M menor que P [11]. 
Se diseña el MPC apoyado n el Toolbox MPC del 
MATLAB. Se define el modelo con formato step, luego se 
establecen los parámetros del controlador predictivo ante 
cambios en la referencia: P =20, M =5, y los esos Q y R 
son d [1  1] y [0.5 0.5], respectivamente. Los parámetros 
ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las strategias de control en el 
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Para el análisis de la interacción se emplea el método de 
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A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
estrategias de control: el control multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporad r: La 
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forma similar al caso de estudio anterior se utiliza el 
método ITAE para el ajuste de los parámetros de los 
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obteniendo para Gc1(s): Kc = 2.1978  y Ti = 1.0683 s y 
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matriz G(s), así como las bandas de Gershgoring 
correspondientes n l precompe sador inclui o. Este 
trazado permite determinar que l  fu ción 
1
22
g  no es 
diagonalmente dominante debido a que la banda 
correspondient  incluye al origen. El valor de la ganancia f  




g  es 1,4984.
Una v z obtenida )(*)(*)()( 1111 ssss   LGKQ , donde    
G-1(s) es la inversa del modelo y la matriz inversa tiene que 
ser diagonalmente domina te. Entonces es posible trazar 
de nuevo las ba das d  G rshgoring c mo se muestra en 
la Fig. 4. Se ob erva l carácter diagonalm nte dominante 




Fig. 4: Diagrama de Nyquist y bandas de Gershgoring (sistema 
compensado). 
 
U a vez que se l gra que el sistema s a diagonalmente 
dominante se puede proyectar los controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
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sG  contiene los términos estables del modelo y 
F(s) es un filtro pasa bajo de primer o segundo orden con 
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Control pr dictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 
F      Xp 
Fv 
 
Fp  contiene	 los	 términos	 estables	 del	
modelo y F(s)	es	un	filtro	pasa	bajo	de	primer	o	
segundo orden con gananciaunitaria.
A	 partir	 de	 (6)	 se	 obtienen	 los	 controladores	
IMC:
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El modelo usa la información de la entrada y la salida 
actual para calcular las predicciones de la salida a lo largo 
de un determinado horizonte de predicción P. El intervalo 
para el cual la acción de control será calculada recibe el 
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horizonte P y con la variable manipulada u cambiando en 
un horizonte de control M menor que P [11]. 
Se diseña el MPC apoyado en el Toolbox MPC del 
MATLAB. Se define el modelo con formato step, luego se 
establecen los parámetros del controlador predictivo ante 
cambios en la referencia: P =20, M =5, y los pesos Q y R 
son de [1  1] y [0.5  0.5], respectivamente. Los parámetros 
ante cambios en la perturbación: P =20, M =5, Q = [0.2  0.2] 
y R = [0.5  0.5]. 
B.  Diseño de las estrategias de control en el 
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A partir de λ, se escogen las parejas: Fa con Fv y Xp con 
Fp. Seguidamente, se presenta el diseño  de las 
estrategias de co trol: el co trol multilazo, control 
multivariable con desacoplamiento a partir INA, el IMC y el 
MPC. 
Control multilazo con estructura PI en el Evaporador: La 
configur ción de control multilazo usada es la 1-1/2-2. De 
forma simil r al ca o de estudio anterior e utiliza el 
método ITAE para el ajust  d  los parámetros de los 
controladores PI para cambios en el punto de control, 
obteniend  para Gc1(s): Kc = 2.1978  y  Ti = 1.0683 s y 
Gc2(s): Kc = -1.8726 y  Ti = 2.9634 s. 
Control multivariable con desacoplamiento a partir de 
INA n l Evaporador: El mét do b sado n el INA se basa 
en d terminar la matriz de precompensación estacionaria. 
Dicha matriz se determina mediante transformaciones 
fundamentales aplicadas a la matriz estacionaria del 
proceso G(0) [6]. El poscompensador en este caso se tomó 
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c da una de las fu cio es de transferencia inversas de la 
matriz G(s), así c mo las bandas de Gershgoring 
corre pondientes sin l pr compensador incluido. Este 
traz do permit  determinar que la función 
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g  es 1,4984.  
Una vez obt nida )(*)(*)()( 1111 ssss   LGKQ , donde    
G-1(s) es la inversa del modelo y la matriz inversa tiene que 
ser diagonalmente dominante. Entonces es posible trazar 
de nuevo las bandas de Gershgoring como se muestra en 
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Fig. 4: Diagrama de Nyquist y bandas d  Gershgorin  (sistema 
compensado). 
 
Una vez que se logra que el sistema sea diagonalmente 
domi ante se puede proyectar l s controladores como en el 
caso multilazo, además se añade la red de compensación, 
la cual se obtiene combinando K(s) y L(s) en un 
precompensador único para la aplicación. 
Control por Modelo Interno en el Evaporador: El 
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sG  contiene los términos estables del modelo y 
F(s) es un filtro pasa bajo de primer o segundo orden con 
ganancia unitaria. 
A partir de (6) se obtienen los controladores IMC: 
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Control predictivo multivariable en el Evaporador: Se 
diseña el MPC para el evaporador, apoyado en el Toolbox 
MPC del MATLAB. Primeramente se define el modelo, con 
formato step, luego se establecen los pará-metros del 
controlador predictivo: P =60, M =15, y los pesos Q y R son 
de [1  1] y [0.5   0.5], respectivamente. 




Control predictivo multivariable en el 
Evaporador:
Se	diseña	el	MPC	para	el	evaporador,	apoyado	en	
el	 Toolbox	MPC	 del	 MATLAB.	 Primeramente	
se	define	el	modelo,	con	formato	step,	 luego	se	
establecen	 los	 parámetros	 del	 controlador	 pre-
dictivo:	P	=60,	M	=15,	y	los	pesos	Q	y	R	son	de	[1	
1]	y	[0.5	0.5],	respectivamente.
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iv. resultados y discusión
A. Resultados de las simulaciones en la 
Torre de Destilación
En	 las	 Figuras	 5	 y	 6	 se	 muestra	 el	 comporta-
miento	 de	 las	 variables	 controladas	 ante	 cam-
bios	en	la	referencia.	Se	observa	 cómo	 para	 las	
tres estrategias las salidas siguen los distintos 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A. Resultados de las simulaciones en la Torre de 
Destilación 
En las Figs. 5 y 6 se muestra el comportamiento de las 
vari bles contro das ante c mbios en la referencia. Se 
observa cómo para las tres estrategias las salidas siguen 
los distintos cambios en la referencia y cómo el MPC logra 
establecerse en un tiempo mucho menor y con una 
respuesta más fectiva ante la presencia de retardo de 
tiempo. 
 
Fig. 5: Composición de destilado ante cambios en la referencia. 
 
 
Fig. 6: Composición del producto de fondo ante cambios en la 
referencia. 
Se puede observar en las Figs. 7 y 8, las respuestas de 
las variables controladas ante la presencia de una variación 
en la perturbación flujo de alimentación F de 0.5 y 1 a los 
25 s y 105 s, respectivamente. Se visualiza como el MPC 
es el más rápido en rechazarla, comprobándose una de las 
ventajas de este controlador: su característica predictiva 
ante la presencia de perturbaciones. 
 
 
Fig. 7: Salida composición del destilado ante cambios en F. 
 
 
Fig. 8: Salida composición del producto de fondo ante cambios 
en F. 
B. Resultados de las simulaciones en el 
Evaporador 
En las Figs. 9 y 10 se muestran el comportamiento de 
las variables controladas (Fa y Xp) ante cambios en la 
referencia para las estrategias de control diseñadas. Se 
realizan dos cambios en la referencia: a los 5 s y a los 35 s. 
Se observa cómo las salidas siguen los distintos cambios 



























0 10 20 30 40 50 60 
Desacoplamiento-INA 
Tiempo (s) 
Xp (fracción mol) 
Tiempo (s) 
-0.2 

























IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A. Resultados de las simulaciones en la Torre de 
Destilación 
En la  Figs. 5 y 6 se muestra el comportamiento de las 
variables controladas ante cambios en la referencia. Se 
observa cómo para las tres estrategias las salidas siguen 
los distintos cambios en la referencia y cómo el MPC logra 
establecerse en un tiempo mucho menor y con una 
respu sta más ef ctiva ante la presencia de retardo de 
tiempo. 
 
Fig. 5: Composición de destilado ante cambios en la referencia. 
 
 
Fig. 6: Composición del producto de fondo ante cambios en la 
referencia. 
Se puede observar en las Figs. 7 y 8, las respuestas de 
las variables controladas ante la presencia de una variación 
en la perturbación flujo de alimentación F de 0.5 y 1 a los 
25 s y 105 s, respectivamente. Se visualiza como el MPC 
es el más rápido en rechazarla, comprobándose una de las 
ventajas de este controlador: su característica predictiva 
ante la presencia de perturbaciones. 
 
 
Fig. 7: Salida composición del destilado ante cambios en F. 
 
 
Fig. 8: Salida composición del producto de fondo ante cambios 
en F. 
B. Resultados de las simulaciones en el 
Evaporador 
En las Figs. 9 y 10 se muestran el comportamiento de 
las variables controladas (Fa y Xp) ante cambios en la 
referencia para las estrategias de control diseñadas. Se 
realizan dos cambios en la referencia: a los 5 s y a los 35 s. 
Se observa cómo las salidas siguen los distintos cambios 



























0 10 20 30 40 50 60 
Desacoplamiento-INA 
Tiempo (s) 
Xp (fracción mol) 
Tiempo (s) 
-0.2 




























tivamente. Se visualiza como el MPC es el más 
rápido	en	rechazarla,	comprobándose	una	de	las	
ventajas	 de	 este	 controlador:	 su	 característica	
predictiva	ante	la	presencia	de	perturbaciones.
 4 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A. Resultados de las simulaciones en la Torre de 
Destilación 
En las Figs. 5 y 6 se muestra el comportamiento de las 
variables controladas ante cambios en la referencia. Se 
observa cómo para las tres estrategias las salidas siguen 
los distintos cambios en la referencia y cómo el MPC logra 
establecerse en un tiempo mucho menor y con una 
respuesta más efectiva ante la presencia de retardo de 
tiempo. 
 
Fig. 5: Composición de destilado ante cambios en la referencia. 
 
 
Fig. 6: Composición del producto de fondo ante cambios en la 
referencia. 
Se puede observar en las Figs. 7 y 8, las respuestas de 
las variables controladas ante la presencia de una variación 
en la perturbación flujo de alimentación F de 0.5 y 1 a los 
25 s y 105 s, respectivamente. Se visualiza como el MPC 
es el más rápido en rechazarla, comprobándose una de las 
ventajas de este controlador: su característica predictiva 
ante la presencia de perturbaciones. 
 
 
Fig. 7: Salida composición del destilado ante cambios en F. 
 
 
Fig. 8: Salida composición del producto de fondo ante cambios 
en F. 
B. Resultados de las simulaciones en el 
Evaporador 
En las Figs. 9 y 10 se muestran el comportamiento de 
las variables controladas (Fa y Xp) ante cambios en la 
referencia par  l s estrategias de c ntrol iseña as. Se 
realizan dos cambios en la referencia: a los 5 s y a los 35 s. 
Se observa cómo las salidas siguen los distintos cambios 



























0 10 20 30 40 50 60 
Desacoplamiento-INA 
Tiempo (s) 
Xp (fracción mol) 
Tiempo (s) 
-0.2 
























B. Resultados de las simulaciones en el 
v porador
En	 las	 Figuras	 9	 y	 10	 e	muestran	 l	 compor-




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A. Resultados de las simulaciones en la Torre de 
Destilación 
En las Figs. 5 y 6 s  muestra el comportamiento de las 
vari bles controladas ant  c bio  en la referencia. Se 
ob erva cómo para las tres str tegias las salidas siguen 
los distintos cambios en la referencia y cómo el MPC logra 
establecerse en un tiempo mucho menor y c n una 
respuesta más efectiva ante la presencia de retardo de 
tiempo. 
 
Fig. 5: Composición de destilado ante cambios en la referencia. 
 
 
Fig. 6: Composición del producto de fondo ante cambios en la 
referencia.
Se puede observ r e  las Figs. 7 y 8, las respuestas de 
las variables controla as ant  la presencia de una v riación 
en la perturbación flujo de alimentación F de 0.5 y 1 a los 
25 s y 105 s, respectivamente. Se visualiza como l MPC 
es el más rápido en rechazarla, omprobándose una de las 
ventajas de est  cont olad r: u característica predictiva 
ante la presencia de perturbaciones. 
 
 
Fig. 7: Salida composición del destilado ante cambios en F. 
 
 
Fig. 8: Salida composición del producto de fondo ante cambios 
en F. 
B. Resultados de las simulaciones en el 
Evaporador 
En las Figs. 9 y 10 se muestran el comportamiento de 
las v riables controladas (Fa y Xp) ante cambios n la 
referencia para las estrategias de c ntrol diseñadas. Se 
realizan dos cambio  en la refer cia: a los 5  y  los 35 s. 
S  observa cómo las s lidas siguen los distint s c mbios 



























0 10 20 30 40 50 60 
Desacoplamiento-INA 
Tiempo (s) 
Xp (fracción mol) 
Tiempo (s) 
-0.2 
























IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A. Resultados de las simulaciones en la Torre de 
Destilación 
En las Figs. 5 y 6 se muestra el comportamiento de las 
variables controladas ante cambios en la referencia. Se 
observa cómo para las tres estrategias las salidas siguen 
los dis intos cambios en la refere cia y cómo el MPC logra 
establecerse en un tiempo mucho menor y con una 
respuesta más efectiva ante la presencia de retardo de 
tiempo. 
 
Fig. 5: Composición de destilado ante cambios en la referencia. 
 
 
Fig. 6: Composición del producto de fondo ante cambios en la 
referencia. 
Se puede observar en las Figs. 7 y 8, las respuestas de 
las variables controladas ante la presencia de una variación 
en la perturbación flujo de alimentación F de 0.5 y 1 a los 
25 s y 105 s, respectivamente. Se visualiza como el MPC 
es el más rápido en rechazarla, comprobándose una de las 
ventajas de este controlador: su característica predictiva 
ante la presencia de perturbaciones. 
 
 
Fig. 7: Salida composición del destilado ante cambios en F. 
 
 
Fig. 8: Salida composición del producto de fondo ante cambios 
en F. 
B. Resultados de las simulaciones en el 
Evaporador 
En las Figs. 9 y 10 se muestran el comportamiento de 
las variables controladas (Fa y Xp) ante cambios en la 
referencia par  l s estrategias de control iseñadas. Se 
realiza  d s cambios en la r ferencia: a los 5 s y  los 35 s. 
Se observa cómo las salidas siguen los distintos cambios 
de referencias establecidos y el MPC es la estrategia d  
m jor comportamiento. 
 
 























0 10 20 30 40 50 60 
Desacoplamiento-INA 
Tiempo (s) 
Xp (fracción mol) 
Tiempo (s) 
-0.2 

























• ISSN 2145 - 0935 • Vol. 5 • No. 10 • pp 21-27 • enero - junio de 2015 27 
 •  A. Lussón Cervantes, I. Bausa Ortiz, R. Beltrán Aguedo, I. M. Barcaz Iturria and Y. Hernández Rodríguez  •
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diferentes	 estrategias	 de	 control	 en	 dos	 proce-
sos	 multivariables:	 una	 Torre	 de	 Destilación	
y	 un	 Evaporador.	 Se	 llevó	 a	 cabo,	 el	 diseño	 y	
la	simulación	de	cinco	estrategias	de	control:	el	
control	multilazo,	un	control	multivariable	 con	
desacopladores,	 ambas	 con	 estructuras	PI,	 un	
control	 con	 desacoplamiento	 a	 partir	 de	 INA,	
un	IMC	y	un	control	predictivo,	utilizando	como	
herramienta	el	software	Matlab.
Mediante simulaciones se ha analizado estas al-
ternativas	para	el	control	multivariable	y	con	ello	
se	 demostró	 las	 prestaciones	 que	 brinda	 cada	
una	 de	 estas	 estrategias	 en	 sistemas	 MIMO,	
para	 seguir	 cambios	 en	 la	referencia	y	rechazar	
perturbaciones.	 En	 particular,	 se	 evidenció	 la	
superioridad	 del	 controlador	 predictivo,	 esta-
bleciéndose	en	menor	tiempo	y	eliminando	las
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